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LEGENDA

o - wytacznik pojedyriczy, 16A
0" - wytacznik podwdjny, 10A
ﬂ - wyfacznik zmienny 10A,
® - przycisk taczeniowy 10A, 230V,
} - aniazdo pojedyricze 230V, 16A, IP20, 1P+N+PE
- punkt podiaczenia elektrycznego
R... -
[~y rozdzielnice elektryczne
X} - wypust oéwietieniowy $cienny

>< - wypust oswietleniowy sufitowy

UWAGI

1. Instalacje rozprowadzi¢ w cianie pod tynkiem a gdzie to niemozliwe
na korytach kablowych oraz rurkach mocowanych do sciany

2. Stosowac przewody o izolacji 750V.

4, Laczniki montowaé na wysokosci 1,2m

3. Zachowa¢ minimalng normatywna odlegtosé przy ukladaniu réznych instalacji

"I I E L" ul. Konopnickiej 5; 63—700 Krotoszyn
TEL./FAX (062) 725 26 30 ; e—mail: itel@adkom.pl

INWESTOR:
| LICEUM OGOLNOKSZTArCACE IM. HUGONA KOtrATAJA
ul. Koffgtaja 1, 63—700 Krotoszyn

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
REMONT ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
LOKALACH MIESZKALNYCH BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

ADRES INWESTYCUI: 63—700 KROTOSZYN
UL. KOLEATAJA 1

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. SKALA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — PARTER E-1 1.50
SKrAD ZESPOtU PROJEKTOWEGO DATA PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Dudek maj 2015r.
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Asystent mgr inz. Marcin Staniek maj 2015r.




